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Branża

Obiekt: Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz rozdział

sieci ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w ul. 1-go Maja,

Piotrowskiego, i Kilińskiego w Poddębicach

data : grudzień 2017

Inwestor: M.P.W.iK.
ul. Parzęczewska 29/35
99-200 Poddębice

Rysunek: Plan zagospodarowania terenu

skala 1:500

Projektant

Sanitarna

Kanalizacja sanitarna

Studnia kanalizacji sanitarnej fi1200mm

Dwudzielne rury osłonowe fi 110

Sieć wodociągowa

Potwierdzam zgodność niniejszej  mapy
zaewidencjonowanej pod nr. P.1011.2017.1476

w dniu 27.11.2017r.  oraz zgodność skanowanych

pieczęci i podpisów

nr rysunku : Arkusz 1 

mgr inż. Michał Szcześniak
   LOD/2094/PWOS/13

Podpis Data

Kanalizacja deszczowa

Studnia kanalizacji deszczowej fi1200mm

Uwaga!

Projektowaną sieć wodociągową w pobliżu drzew,

istniejącego uzbrojenia oraz pod jezdniami wykonać
metodą bezwykopową - przecisk

Hydrant p.poż.


