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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
»REMONT ODTWORZENIOWY SYSTEMU DYSPOZYTORSKIEGO
NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W PODDEBICACH?”

1. Opis zamowienia

Zamawiajgcy posiada u siebie system dyspozytorski umozliwiajgcy podglad i sterowanie pracg
oczyszczalni sciekow w Poddebicach, ktéry zostat wdrozony okoto 2005 r. System oprocz funkciji
podglgdu i sterowania umozliwia gromadzenie danych dotyczacych pracy oczyszczalni w tym:
przeptywow sciekow, pracy stacji zlewczej oraz odptywu $ciekow do rzeki Ner oraz ilosci usunietego
osadu nadmiernego. Ze wzgledu na liczne i czeste awarie systemu, ktére uniemozliwiajg stabilng prace
systemu dyspozytorskiego, Zamawiajgcy podjgt decyzje o wykonaniu remontu odtworzeniowego.
Ostatnia awaria, ktéra miata miejsce na poczgtku maja 2023 r. doprowadzita do przerwy w jego dalszej
pracy. Na chwile obecng wystepuje brak mozliwosci zatgczenia komputera i pozyskania znajdujgcych
sie tam danych.

System dyspozytorski oparty zostat na oprogramowaniu Cimplicity RunTime 300 zmiennych /O w wersji
6.10. Oprogramowanie wizualizacyjne komunikuje sie ze sterownikami obiektowymi firmy GE Fanuc
(obecnie Emerson) serii VersaMax. Zamawiajgcy nie posiada aktualnych kodoéw zrodiowych do
oprogramowania znajdujgcego sie w sterownikach jak i kopii oprogramowania wizualizacyjnego.
Dodatkowg trudnoscig jest fakt, ze Zamawiajgcy nie posiada dokumentéow potwierdzajgcych nabycie
licencji do oprogramowania wizualizacyjnego (wdrozenie miato miejsce w 2005r.). Zamawiajacy nie
posiada réwniez potrzebnych haset do oprogramowania znajdujgcego sie w sterownikach.

Na komputerze zainstalowany jest rowniez system raportowy, ktéry generuje w oparciu o dane
zgromadzone w oparciu o system Cimplicity raporty dotyczgce pracy instalacji. System raportowy jest
system przygotowanym pod potrzeby oczyszczalnie i nie jest oparty na zadnym standardowym pakiecie
raportujgcym.

2. Wymagania dotyczgce przeprowadzenia remontu odtworzeniowego

Ze wzgledu na ztozonos¢ zadania, ktora wynika miedzy innymi z potrzeby odzyskania aplikacji
wizualizacyjnej jak i plikow z danymi historycznymi dotyczgcymi pracy oczyszczalni oraz z charakteru
pracy instalacji, Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga wizji lokalnej na obiekcie celem zapoznania sie z
zakresem zadania oraz wszystkimi trudnosciami, ktére moga wystgpic¢ przy jego realizacji.

Drugim zatozeniem, wymaganym przez Zamawiajgcego, jest dostarczenie nowego komputera klasy
PC, na ktérym bedzie pracowat nowy system wizualizacji. Wymagania dotyczgce nowego komputera
muszg wynikac z wymogow, ktore stawia aplikacja wizualizacyjna oraz system operacyjny. Specyfikacja
komputera musi by¢ réwniez uzgodniona z pracownikiem IT Zamawiajgcego, ktéry bedzie sprawowat
nad nim opieke.

Komputer powinien by¢ wyposazony w monitor o przekgtnej 32” i rozdzielczosci 1920x1200. Przy
doborze komputera jak i monitora nalezy wzig¢ pod uwage fakt ze ww. urzadzenia pracujg w trybie

ciggtym.

Zamawiajgcy wymaga réwniez aby po remoncie systemu dyspozytorskiego, aplikacja wizualizacyjna
pracowata dalej w srodowisku Cimplicity. Po stronie Wykonawcy bedzie dobor nowej licencji, jak réwniez
uporzgdkowanie kwestii prawnych dotyczgcych jej wiasciciela. Na zakonczenie prac Zamawiajgcy
wymaga, aby witascicielem licencji byta firma — Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji
w Poddebicach sp. z o.o.




Wybor oprogramowania Cimplicity jako $rodowiska w ktorym bedzie pracowac oprogramowanie
wizualizacyjne wynika z nastepujgcych faktow:

e przyzwyczajenie obstugi do pracy z tym $rodowiskiem (praca od 2005r.);

e archiwa z danymi pochodzg ze $rodowiska Cimplicity (format danych) i moze by¢ trudnos¢ z
ich przejeciem do innego systemu;

e istniejgcy system raportowy jest ,zintegrowany” z oprogramowaniem Cimplicity tzn. bazuje na
danych i czesciowo na funkcjach wykorzystywanych w oprogramowaniu Cimplicity;

e szybkos¢ wdrozenia;

Podsumowujgc, Zamawiajacy wymaga, aby aplikacja wizualizacyjna dalej pracowata w srodowisku
wizualizacyjnym Cimplicity w wersji obecnie obowigzujgcej (po stronie Wykonawcy jest dobor licenciji)
oraz aby komputer byt wyposazony w system operacyjny WINDOWS 11 Pro. Wymaga sie, aby licencja
dotyczgca oprogramowania Cimplicity byta dostarczona na kluczu USB.

Gwarancja na dostarczone urzgdzenia oraz wykonang ustuge ma wynosi¢ 24-
miesigce.

Pozostate kwestie mogg zostac przedyskutowane podczas wizji lokalnej na obiekcie.
3. Szczegdlowy zakres dostaw i ustug

W ramach zadania Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ nastepujgce materiaty oraz
zrealizowa¢ nastepujace ustugi:

e dostawa komputera klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym WINDOWS 11 Pro
(wybor typu komputera bedzie wymagac¢ zatwierdzenia ze strony pracownika 1T
Zamawiajgcego);

e dostawa monitora o przekagtnej min 32" i rozdzielczosci min.1980x1200 (wybdér typu monitora
wymagac bedzie zatwierdzenia ze strony pracownika IT Zamawiajgcego);

e dostawa licencji Cimplicity Standard Server Runtime 300 Point Ver.2022 (dostarczona licencja
musi by¢é w wersji obecnie obowigzujgce));

e dostawa klucza USB SSL z licencjg dla ww. oprogramowania;

» odzyskanie danych dotyczacych pracy oczyszczalni sciekdw z uszkodzonego komputera (dane
do systemu raportowego);

e odzyskanie aplikacji wizualizacyjnej oraz innych potrzebnych skiadnikdw oprogramowania (np.
baza definicji zmiennych, ustawienia kanatow komunikacyjnych, skiadniki systemu
raportowego, itp.);

e instalacja oprogramowania Cimplicity ha nowym komputerze;

e instalacja aplikacji wizualizacyjnej] na nowym komputerze (ze wszystkimi potrzebnymi
skfadnikami do prawidtowego jej dziatania),

e instalacja systemu raportowego wraz z odzyskanymi danymi historycznymi dotyczgcymi pracy
oczyszczalni Sciekow;

e wykonanie wszystkich niezbednych potgczen kablowych (zarébwno w zakresie zasilania jak i
potaczen komunikacyjnychy);

e uruchomienie systemu wizualizacji na nowym komputerze,

e przeprowadzenie préb funkcjonalnych dotyczacych dziatania systemu wizualizacji oraz systemu
raportujgcego pracujgcych na nowym komputerze;

e przeprowadzenie testdw funkcjonalnych w zakresie poprawnosci komunikacji pomiedzy
aplikacjg wizualizacyjng a poszczegoinymi sterownikami obiektowymi;

e przeprowadzenie szkolenia dla personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi nowego systemu
wizualizacji; '

e dostarczenie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcymi jego prawo do
uzywania licencji Cimplicity (Zamawiajgcy ma byc¢ wtascicielem licenciji);

e przekazanie innych, niezbednych dokumentow (dotyczacych np. komputera, systemu
operacyjnego, monitora i innych dostarczonych elementow systemu);




przekazanie backupu aplikacji wizualizacyjnej uruchomionej i dziatajgcej na nowym

komputerze;

Termin realizacji

Z uwagi na brak mozliwosci podgladu pracy urzgdzen oczyszczalni $ciekéw oraz brak petnego
sterowania pracg jej urzadzen, Zamawiajgcy wymaga aby remont odtworzeniowy oczyszczalni
Sciekdw nastgpit w terminie 14 dni od daty podpisania umowy na wykonanie.
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